
Συνδεσμολογία By pass στην τελευταία ηλεκτροβάνα 
Π.χ πίνακας με 1 κυκλοφορητή και πολλές ηλεκτροβάνες. 

Σχέδιο χωρίς ρελέ. 
 

 

Με τη συνδεσμολογία αυτή μένει η 
τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή. Ο 
θερμοστάτης κυκλοφορητή που είναι 
στις επαφές 8–9 να γίνει 3 – 9.  
Προσοχή : Οι ηλεκτροβάνες πρέπει να 
είναι σφαιρικές με ρελέ.  
Η εντολή της ηλεκτροβάνας δεν 
χρειάζεται σύνδεση. 
 


